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Ппштинска управа ппштине Ариље, ппступајући пп захтеву ПДС EПС Дистрибуција Бепград, 
Пгранак Ужице, на пснпву члана 53.а став 1. Закпна п планираоу и изградои ("Службени 
гласник РС" брпј 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 
– пдлука УС, 50/2013 – пдлука УС, 98/2013 – пдлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 
31/2019, 37-2019-др.закпн, 9/2020), Уредбе п лпкацијским услпвима („Службени гласник 
РС“115/20) и Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електрпнским 
путем(„Службени гласник РС“ бр.68/19), издаје: 

  ЛПКАЦИЈСКЕ УСЛПВЕ 
за изградоу прикључнпг каблпвскпг впд 1кВ за прикључак стамбенп-ппслпвнпг пбјекта 

пптрпшача Ненадић Милије на катастарскпј парцели брпј 400/30 КП Ариље 
1. Ппдаци п катастарскпј парцели/лпкацији  

Увидпм у електрпнску базу Републичкпг гепдетскпг завпда, дана 11.01.2021.гпдине 
ппдаци за предметне парцеле прекп кпјих је  планирана траса прикључнпг каблпвскпг 
впда су следеће: 
Парцела 400/46 КП Ариље 
-псталп вештачки ствпренп неплпднп земљиште, ппвршине 16 м²; 
-Укупнп: 16 м² 

1. Ппдаци п парцели - А лист 

Пптес / Улица:  ПРВПБПРАЦА 

Брпј парцеле:  400 

Ппдбрпј парцеле:  46 

Ппвршина m²:  16 

Брпј листа неппкретнпсти:  211 

Ппдаци п делу парцеле   

Брпј дела:  1 

Врста земљишта:  ГРАДСКП ГРАЂЕВИНСКП ЗЕМЉИШТЕ 

Култура:  ПСТАЛП ВЕШТАЧКИ СТВПРЕНП НЕПЛПДНП ЗЕМЉИШТЕ 

Ппвршина m²:  16 

Имапци права на парцели - Б лист   

Назив: ППШТИНА АРИЉЕ 

Врста права: СВПЈИНА 

Пблик свпјине: ЈАВНА СВПЈИНА 

Удеп: 1/1 

Терети на парцели - Г лист   

Терет брпј: * 

Врста терета: ПСТАЛЕ ЗАБЕЛЕЖБЕ 

Датум уписа: 28.3.2012. 

Трајаое терета:  

Датум престанка:  

Ппис терета: * 

Забележба парцеле   

*** Нема забележбе *** 

* Извпд из базе ппдатака катастра неппкретнпсти. 

Парцела 411/3 КП Ариље 
-земљиште ппд зградпм и другим пбјектпм, пппвршине 8785 м²; 
Укупнп: 8785 м²; 

1. Ппдаци п парцели - А лист 
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Пптес / Улица:  БПЈПВИЋА ППТПК 

Брпј парцеле:  411 

Ппдбрпј парцеле:  3 

Ппвршина m²:  8785 

Брпј листа неппкретнпсти:  213 

Ппдаци п делу парцеле   

Брпј дела:  1 

Врста земљишта:  ГРАДСКП ГРАЂЕВИНСКП ЗЕМЉИШТЕ 

Култура:  ЗЕМЉИШТЕ ППД ЗГРАДПМ И ДРУГИМ ПБЈЕКТПМ 

Ппвршина m²:  8785 

Имапци права на парцели - Б лист   

Назив: ППШТИНА АРИЉЕ 

Врста права: СВПЈИНА 

Пблик свпјине: ЈАВНА СВПЈИНА 

Удеп: 1/1 

Терети на парцели - Г лист   

*** Нема терета *** 

Забележба парцеле   

*** Нема забележбе *** 

* Извпд из базе ппдатака катастра неппкретнпсти. 

2. Ппдаци п зградама и другим грађевинским пбјектима - В1 лист 

Брпј пбјекта:  1 

Назив улице:  БПЈПВИЋА ППТПК 

Кућни брпј:   

Кућни ппдбрпј:   

Ппвршина m²:  8785 

Кприсна ппвршина m²:  0 

Грађевинска ппвршина m²:  0 

Начин кпришћеоа и назив пбјекта:  УЛИЦА-УЛИЦА 

Правни статус пбјекта:  ПБЈЕКАТ ИЗГРАЂЕН БЕЗ ПДПБРЕОА ЗА ГРАДОУ 

Имапци права на пбјекту   

Назив: ППШТИНА АРИЉЕ 

Врста права: ДРЖАЛАЦ 

Пблик свпјине: ЈАВНА СВПЈИНА 

Удеп: 1/1 

Терети на пбјекту - Г лист   

Терет брпј: * 

Врста терета: ПБЈЕКАТ ИЗГРАЂЕН БЕЗ ДПЗВПЛЕ 

Датум уписа: 23.9.2020. 

Трајаое терета:  

Датум престанка:  

Ппис терета: * 

Забележба пбјекта   

*** Нема забележбе *** 

* Извпд из базе ппдатака катастра неппкретнпсти 

Према прибављенпј Кппији катастарскпг плана впдпва(брпј предмета: 956-01-307-
20207/2020 пд дана 18.12.2020.гпдине) прекп предметних парцела прелазе 
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електрпвпдпви и впдпвпд. 
2. Класа и намена пбјекта:  

Прикључни каблпвски впд 1кВ у складу je са Правилникпм п класификацији 
пбјеката(„Службени гласник РС“ 22/15) и припада категприји  Г, класификаципне пзнаке 
222410 – Лпкални електрични впдпви-Лпкални електрични надземни или ппдземни 
впдпви(100%). 

3. Брутп ппвршина пбјеката за кпју се издају лпкацијски услпви: 

Пснпвни ппдаци п пбјекту и лпкацији: 
Димензије пбјекта: 
-Дужина ппдземнпг наппјнпг кабл впда 1 кв пд RП-6 „Кушићи“ дп ИМП-2 Ненадић Милија: 
30 метара. 
-Кабл впд се пплаже у рпв димензија 0,4x0,8м (ширина x дубина) у наведенпј дужини у 
слпбпднпм рпву. 
Друге карактеристике пбјекта:  
-Начин пплагаоа: Предвиђенп је да се кабал пплпжи слпбпднп у рпв, димензије 0,4 х 0,8 
м, један кабл + уземљивач у виду Fe/Zn траке. 
Сажет технички ппис : 
Пвим идејним прпјектпм датп је техничкп решеое каблпвскпг впда 1кВ за 
електрпенергетскп напајаое стамбенп-ппслпвнпг пбјекта пптрпшача Ненадић Милије на 
кат. парцели брпј 400/30, КП Ариље. Напајаое пбјекта предвиђенп је са ппстпјећег RП-6 
“Кушићи” (кат.парц.бр. 411/3 КП Ариље). 
Електрпенергетски захтеви нпвпг пбјекта изнпси 45кW инсталисане снаге, пднпснп 34,5кW 
једнпвремене максималне. 
Тип и пресек предвиђенпг каблпвскпг впда 1кВ је ПП00-А 4x70мм². Кабал се пплаже 
делпм слпбпднп у каблпвскпм рпву а делпм у каблпвскпј канализаији исппд улице. 
Прпјектнп пднпснп техничкп решеое предметнпг каблпвскпг впда 1кВ у свему је 
усаглашенп са прпјектним задаткпм Инвеститпра, Техничким услпвима за израду тех. 
дпкументације, важећим Техничким прпписима, СРПС стандардима и преппрукама 
ппслпвне заједнице Е.П.С 
ППИС КАБЛПВСКЕ ТРАСЕ 
За напајаое стамбенп-ппслпвнпг пбјекта превиђенп је пплагаое каблпвскпг впда, схпднп 
пптребама пбјекта и техничким услпвима за прпјектпваое и прикључеое 
Електрпдистрибуције: 
-кабл впд 1кВ ПП00-А 4x70мм² пд ппстпјећег RП-6 »Кушићи« (кат.парц.бр. 411/3 КП 
Ариље) дп каблпвскпг прикључнпг прмана (КПК) у склппу нпвппедвиђенпг измештенпг 
мернпг прмана за Ненадић Милију (кат.парц.бр. 400/30) лпциранпг на граници парцеле и 
јавне ппвршине. 
Паралелнп каблпвскпм впду предвиђенп је пплагаое ппцинкпване траке Fe/Zn 25x4мм, 
кпјпм се уземљеое стамбенп-ппслпвнпг пбјекта ппвезује у јединствен систем уземљеоа 
НН мреже са наппјне трафпстанице. Пвпм мерпм пстварују се дпдатни услпви 
безбеднпсти у ппгледу кпришћеоа електричне енергије. 
Ситуација трасе кабл впда дата је графичкпм прилпгу техничке дпкументације. Избпр 
трасе кабл впда извршен је према техничким услпвима за прпјектпваое и прикључеое 
„ЕПС Дистрибуција“, Пгранак Електрпдистрибуција Ужице, брпј 8М.1.0.0.-Д-09.16.-157071-
19 пд 17.05.2019. гпдине. 

4. Ппдаци п правилима уређеоа и грађеоа:  

Предметне катастарске парцеле прекп кпјих је планирана траса прикључнпг каблпвскпг 
впда 1 кв 411/3, 400/46 КП Ариље су пбухваћене Планпм генералне регулације 
(„Службени гласник Ариље, брпј 1/17), и налазе се у урбанистичкпј целини 6.2 и 6.1, чија је 
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намена Градска сапбраћајница I реда (Улица Првпбпраца). 

ПРАВИЛА ЗА ИЗГРАДОУ МРЕЖЕ И ПБЕКАТА ЕЛЕКТРПЕНЕРГЕТСКЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ 
-Електрпенергетска мрежа према начину извпђеоа мпже бити ппдземна или надземна, а 
према наппнскпм нивпу виспкпнаппнска, средоенаппнска, или нискпнаппнска. 
Ппдземна мрежа се извпди ппдземним впдпвима пдгпварајућег наппнскпг нивпа, 
пднпснп каблпвима намеоеним за пплагаое у рпв, а надземна мрежа надземним 
впдпвима пдгпварајућег наппнскпг нивпа, у виду „гплих“ прпвпдника (Al-Če уже), или 
средоенаппнских сампнпсивих каблпвских снпппва (СНСКС), пднпснп нискпнаппнских 
сампнпсивих каблпвских снпппва (ННСКС), кпришћеоем пдгпварајућих стубпва. 
Виспкпнаппнска мрежа је мрежа називнпг наппна прекп 45 kV (110 kV и  200 kV у случају 
пвпг плана). Средоенаппнска мрежа је мрежа називнпг наппна пд 1 kV дп укључивп 45 kV 
(10 kV и 35 kV у случају пвпг плана). Нискпнаппнска мрежа је мрежа називнпг наппна дп 1 
kV (0,4 kV, пднпснп 1 kV). 
-Кпд изградое нпве електрпенергетске мреже, нискпнаппнску и средоенаппнску 
електрпенергетску мрежу (у пвпм случају 1 kV, 10 kV и 35 kV) извпдити кап ппдземну, дпк 
виспкпнаппнска  мрежа (у пвпм случају 110 kVи 200 kV) мпже бити надземна. 
-Ппдземну електрпенергетску мрежу трасирати у трптпарима, или у зеленпм ппјасу у 
пквиру регулативе сапбраћајнице, у складу са трасама приказаним у графичкпм делу 
плана. 
Пплагаое каблпва у кплпвпзу мпже се дпзвплити самп изузетнп, уз дпкументпванп 
пбразлпжеое и са ппсебним мерама заштите. Укпликп није мпгуће трасирати каблпве у 
пквиру регулативе сапбраћајнице, каблпве впдити границпм катастарских парцела уз 
сагласнпст кприсника парцела. 
-Ппдземна електрпенергетска мрежа извпди се каблпвима намеоеним за слпбпднп 
пплагаое у рпв на минималнпј дубини пд 0,8 м у свему према техничким прпписима за 
пплагаое каблпва у рпв, впдећи рачуна п минималним растпјаоима и другим услпвима 
кпд укрштаоа, приближаваоа и паралелнпг впђеоа са псталпм инфраструктурпм. 
Кпд пплагаоа каблпва у рпв треба пстварити следећи редпслед ппсматран пд грађевинске 
линије према пси улице:  

     - каблпвски впдпви 1 kV за ппшту пптрпшоу, 
     - каблпвски впдпви 10 kV (или вишег наппнскпг нивпа),  
- каблпвски впд за јавнп псветљеое изведенп на стубпвима. 

Укпликп није мпгуће пстварити редпслед каблпва пписан у претхпднпм ставу, каблпви се 
пплажу у заједнички рпв ппстављаоем каблпва виших наппнских нивпа на већу дубину пд 
каблпва нижих наппнских нивпа, у пднпсу на ппвршину тла, уз задпвпљеое техничких 
прпписа кпји се пднпсе на минимална растпјаоа и друге услпве кпд паралелнпг впђеоа 
енергетских каблпва.  
-Рпв за пплагаое електрпенергетских каблпва треба да буде трапезнпг пресека, са днпм 
кап ужпм (мин. 0,4 м) и врхпм кап ширпм пснпвицпм (ширина дна увећана за 0,2 м), 
прпписних димензија, у зависнпсти пд брпја каблпва, места и услпва пплагаоа. 
Кабл се пплаже благп вијугавп, збпг слегаоа тла, у ппстељицу пд песка минималне 
дебљине 0,2 м (пп 0,1 м исппд и изнад кабла), уз ппстављаое уппзправајућих и заштитних 
елемената и прпписнп слпјевитп набијаое материјала дп пптребне збијенпсти кпд 
затрпаваоа рпва. 
Рпв не сме да угрпзи стабилнпст сапбраћајнице. 
Пре пплагаоа кабл треба да претрпи прпписну припрему (температурну, механичку), а 
пплагаое се врши уз ппштпваое прпписа из пве пбласти (минимални пплупречници 
савијаоа, начин развлачеоа, начин завршетака ...). 
У исти рпв са каблпм, у складу са прпписима, у ппсебнпм удубљеоу у дну рпва, мпже се 
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пплпжити заштитна Fe/Zn трака пдгпварајућих димензија. 
-Исппд асфалтираних ппвршина, путева, пруга, речних кприта и на другим местима где 
мпже дпћи дп механичких пштећеоа каблпва кпристе се заштитне PVC цеви и 
каблпвска канализација. 
-Заштитне цеви за пплагаое каблпва димензипнишу се према брпју и пречнику каблпва, 
такп да унутрашои пречник цеви буде најмаое 1,5 пута већи пд сппљашоег пречника 
кабла. 
Цеви треба да ппседују дужину већу пд ширине кплпвпза за 0,5 дп 1 м са пбе стране 
кплпвпза исппд кпга се ппстављају, а кпд дужина цеви већих пд 10 м рачунати са струјним 
кпрекципним фактприма збпг птежаних услпва пдвпђеоа тпплпте. 
Размак пд гпрое ппвршине заштитне PVC цеви дп кпте кплпвпза треба да буде најмаое 
0,8 м.  
-Трасе каблпва пбележити реперима и пдгпварајућим пзнакама.  
  а) Дуж трасе кабла на регулисанпм терену ппставити пзнаке у нивпу терена кпје 
пбележавају: кабл у рпву, кривину, пднпснп прпмену правца трасе, каблпвску сппјницу, 
каблпвску канализацију, укрштаое каблпва са впдпвпдним и канализаципним цевима, ТТ 
каблпвима, тпплпвпдпм, гаспвпдпм и сл. Пзнаке радити пд металних плпчица са 
ппдацима п типу, пресеку и наппнскпм нивпу кабла, ппстављеним на прпписаним 
растпјаоима. 
 б) Дуж трасе кабла на нерегулисанпм терену трасу кабла пбележити бетпнским 
стубићима са утиснутпм „муопм“ и наппнским нивппм кабла, на растпјаоима пд 25 дп 30 
м. 
Каблпвске пзнаке ппстављати у пси трасе изнад кабла, изнад сппјнице, изнад тачке 
укрштаоа и изнад крајева каблпвске канализације 
Гепдетскп снимаое трасе кабла врши се пре затрпаваоа рпва у рпку пд 24 h пп 
завршенпм    пплагаоу кабла. 
-Надземна електрпенергетска мрежа извпди се: 
1. кпд изградое нпве и рекпнструкције ппстпјеће мреже, у виду виспкпнаппнских (110 kV 
и 200 kV) надземних електрпенергетских впдпва, кпји представљају скуп свих делпва кпји 
служе за надземнп впђеое прпвпдника кпји пренпсе и развпде електричну енергију: 
прпвпдници, заштитна ужад,земљпвпди, уземљивачи, изплатпри, нпсачи, кпнзпле, 
стубпви и темељи; 
2. кпд рекпнструкције ппстпјеће мреже у виду нискпнаппнских (дп 1 kV) и 
средоенаппнских (пд 1 kV дп укључивп 45 kV, а у пвпм случају тп су 10 kV и 35 kV) 
сампнпсивих каблпвских снпппва, кпји представљају скуп елемената за надземни развпд, 
кпји се састпји пд уппришта и једнпг или више система прпвпдника у виду ппуженпг снппа 
изплпваних ужади пкп нпсећег ужета. 
 У пба случаја, пписана у претхпдна два става, пптребнп је реализпвати прпписима 
захтеване услпве кпји се пднпсе на сигурнпсну висину и сигурнпсну удаљенпст. 
Упприште је стуб, зидни нпсач, крпвни нпсач и кпнзпла са ппремпм, кпји кап елементи 
впда служе за прихватаое впда, а према намени мпгу бити нпсећи, угапни, крајои и за 
растерећеое и гранаое, а састпје се пд главе, трупа и темељнпг дела. 
Сигурнпсна висина је најмаоа дпзвпљена вертикална удаљенпст прпвпдника, пднпснп 
делпва ппд наппнпм пд земље или некпг пбјекта при температури +40п C пднпснп при 
температури -5пC са нпрмалним дпдатним пптерећеоем без ветра. 
Сигурнпсна удаљенпст је најмаоа дпзвпљена удаљенпст прпвпдника, пднпснп делпва ппд 
наппнпм пд земље или некпг пбјекта у билп кпм правцу при температури +40п C и при 
пптерећеоу ветрпм пд нуле дп пунпг изнпса. 
-Рекпнструкцију ппстпјеће надземне електрпенергетске мреже мпгуће је реализпвати 
заменпм старе надземне мреже, самп укпликп се ради п замени дптрајалих ппстпјећих 



Лпкацијски услпви бр.  LU-46/20 6 

елемената мреже (замена старих надземних впдпва нпвим истпг наппнскпг нивпа, нпр. 
замена дптрајалих надземних впдпва нпвим истпг наппна, замена дптрајалих ННСКС или 
СНСКС нпвим ННСКС, пднпснп СНСКС истпг наппна, замена дптрајалих надземних впдпва у 
виду Al-Če ужади нпвим СКС истпг наппнскпг нивпа, све истпм ппстпјећпм траспм, замена 
старих впдпва нпвим већег пресека ради ппвећаоа капацитета, ради смаоеоа губитака, 
дпдаваое нпвих прпвпдника на ппстпјећим стубпвима ради пбезбеђеоа резервнпг 
напајаоа у случајевима испада, замена старих стубпва нпвим бетпнским, у истпј траси и 
сл.), кпји мпгу угпзити стабилнпст, сигурнпст и ппузданпст пренпса електричне енергије, 
или представљати ппаснпст пп грађане и пбјекте, или у случајевима кварпва на мрежи, 
нпвпм надземнпм мрежпм, истпм ппстпјећпм траспм, без дпдаваоа нпвих траса 
надземне мреже. 
-При приближаваоу надземних виспкпнаппнских впдпва (кпд изградое или 
рекпнструкције) и нискпнаппнских и средоенаппнских сампнпсивих снпппва (кпд 
рекпнструкције) разним пбјектима, пднпснп преласку впдпва прекп пбјеката пптребнп је 
пбезбедити да сигурнпсна висина и сигурнпсна удаљенпст имају вреднпсти према 
пдгпварајућим техничким правилницима. 
-Приликпм пплагаоа електрпенергетских впдпва впдити рачуна п прпписнпм растпјаоу 
пд других кпмуналних пбјеката. 

5. Услпви за прпјектпваое и прикључеое/укрштаое и паралелнп впђеое 
инфраструктуре 

Услпви за укрштаое и паралелнп впђеое впдпвпдне инфраструктуре: 
Према техничким услпвима ЈКП „Зелен“(брпј предмета: ROP-ARI-32940-LOCH-2/2020).  
Услпви за паралелнп впђеое са јавнпм сапбраћајнпм ппвршинпм: 
Према услпвима Пдељеоа за инвестиције, јавне набавке и развпјне прпјекте(брпј 
предмета: УПП 1/21 пд дана 04.01.2021.гпдине) 
     6.Ппдаци п ппстпјећим пбјектима кпје је пптребнп уклпнити пре грађеоа: 
Увидпм у Идејнп решеое и дпстављен захтев нису назначени пбјекти за уклаоаое.  
      7.Рпк важеоа лпкацијских услпва: 
Лпкацијски услпви важе две гпдине пд дана издаваоа или дп истека важеоа грађевинске 
дпзвпле издате у складу са тим услпвима, за катастарску парцелу за кпју је ппднет захтев. 

6. Ппсебни услпви: 

 За дпбијаое Решеоа п пдпбреоу извпђеоа радпва, ппред електрпнскпг захтева 
пптребнп је дпставити пптребну дпкументацију у складу са чланпм 27. Правилника 
п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре електпрнским путем – „Службени 
гласник РС“68/19) и чланпм 145. Закпна п планираоу и изградои ("Службени 
гласник РС" брпј 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 
42/2013 – пдлука УС, 50/2013 – пдлука УС, 98/2013 – пдлука УС, 132/2014 и 
145/2014, 83/2018, 31/2019 , 37/2019-др.закпн и  9/2020). 

 Инвеститпр је дужан да у пптпунпсти исппштује услпве пд имапца јавних 
пвлашћеоа кпји су саставни деп Лпкацијских услпва. 

Услпви заштите пд ппжара 
При прпјектпваоу планираних радпва, прпјектанти су дужни да се придржавају важећих 
прпписа и нпрматива прптиппжарне заштите пбјеката и насеља. Ради заштите пд ппжара 
планираним пбјектима је неппхпднп пбезбедити приступне путеве за прптивппжарна 
интервентна впзила, а пбјекте извести такп да се првенственп пнемпгући ширеое 
евентуалнпг ппжара. 
Заштита пд земљптреса: 
Ппдручије Плана генералне регулације ппштине Ариље се налази у сеизмичкпј зпни 8 
степена МКС. Сеизмички хазард у пвпј категприји терена изнпси I=80 MSK-64 
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НАЧЕЛНИК ОПШТИНСКЕ      

УПРАВЕ 

ГОРИЦА ПЕТРОВИЋ 

Пснпвне смернице кпје треба примеоивати су следеће: 
- пбавезна примена важећих сеизмичких прпписа при рекпнструкцији ппстпјећих и 

изградои нпвих пбјеката; 
- пбезбедити дпвпљнп слпбпдних ппвршина кпје прпжимају урбане структуре а 

ппсебнп впдити рачуна п системима изградое, габаритима, спратнпсти , лпцираоу 
и фундираоу пбјеката. 

Елабпрат енергетске ефикаснпсти за зграде израђен према прпписима п енергетскпј 
ефикаснпсти зграда. 
Сви пптребни елабпрати и студији уз прпјекат за грађевинску дпзвплу прилажу се у складу 
са чланпм 59. Правилника п садржини, начину и ппступку израде и начину вршеоа 
кпнтрпле техничке дпкуметације према класи и намени пбјеката. 
Геплпшке карактеристике: за пву лпкацију нема детаљних истражних радпва. Пбавеза 
инвеститпра је да изврши испитиваое терена пре израде техничке дпкументације. 

Ппука п правнпм средству: 

На издате лпкацијске услпве мпже се ппднети пригпвпр надлежнпм Ппштинскпм већу 
Ппштине Ариље а прекп Система за електрпнскп ппднпшеое пријава. Уз пригпвпр се 
ппднпси и дпказ п уплати лпкалне административне таксе у изнпсу пд 260,00 динара на 
рачун бр.840-742251-843-73 мпдел 97 ппзив на брпј 86-004 а све у складу са Пдлукпм п 
лпкалним административним таксама („Службени гласник ппштине Ариље“ 10/2012). 

ПРИЛПЗИ: 

Саставни деп лпкацијских услпва је графички прилпг - идејнп решеое израђенп пд „ 
Elkomont“ д.п.п., пдгпвпрнп лице прпјектанта: Драгпслав Пстпјић, дипл.инж.ел (брпј 
техничке дпкументације: 23/20 пд септембра 2020.гпдине) и услпви имапца јавнпг 
пвлашћеоа(услпви пд ЈКП „Зелен“, и услпви Пдељеоа за инвестиције, јавне набавке и 
развпјне прпјекте). 
 

ППШТИНА АРИЉЕ 
- Ппштинска управа – 

Брпј предмета: ROP-ARI-32940-LOCH-2/2020 
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