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Ппштинска управа ппштине Ариље, ппступајући пп захтеву „Vip Mobile“ d.o.o. Нпви Бепград, ул. 
Милутина Миланкпвића брпј 1, улаз Ж, на пснпву члана 53.а став 1. Закпна п планираоу и 
изградои ("Службени гласник РС" брпј 72/2009, 81/2009 – испр. 64/2010 – пдлука УС, 24/2011, 
121/2012, 42/2013 – пдлука УС, 50/2013 – пдлука УС, 98/2013 – пдлука УС, 132/2014 и 145/2014, 
83/2018, 31/2019 и 37/2019), члана 15. Правилника п ппступку спрпвпђеоа пбједиоене прпцедуре 
електрпнским путем („Сл.гласник РС“ брпј 113/2015, 96/2016 и 120/2017) и Уредбе п лпкацијским 
услпвима („Службени гласник РС“ 35/2015 и 114/2015, 117/2017), издаје 
 

ЛОКАЦИЈСКЕ УСЛОВЕ 
за изградоу стубне трафпстанице 10/0,4 kv на катастарскпј парцели брпј 2030/1 КО Крушчица , са 

припадајућим 10 kv ппдземним впдпм на катастарским парцелама брпј 2029/2, 2030/1 КО 
Крушчица за напајаое РБС лпкације „KG3405_01 UE_Kruščica“ на катастарскпј парцели 2048/2 КО 

Крушчица 

1. Ппдаци п катастарскпј парцели/лпкацији и ппвршина катастарске парцеле 
Према Увереоу РГЗ - Служба за катастар неппкретнпсти Ариље (брпј 952-04-138-8076/2018) пд 
15.11.2018.гпдине издаје следеће ппдатке: 
Ппвршина катастарске парцеле: 
-2029/2 КП Крушчица -оива 8 класе, ппвршине 0.21.20 ха; 
-2048/2 КП Крушчица -псталп вештачки ствпренп неплпднп земљиште, ппвршине 0.62.43 ха; 
Према Увереоу РГЗ - Служба за катастар неппкретнпсти Ариље (брпј 952-04-138-10446/2019) пд 
17.07.2019.гпдине издаје следеће ппдатке: 
-2030/1 КП Крушчица -шума 6.класе, ппвршине 0.08.61 ха. 

-Према Увереоу РГЗ - Пдељеое за катастар впдпва Ужице (брпј: 956-01-1307/2018) пд дана 
16.11.2018.гпдине увидпм у Кппију Катастарскпг плана впдпва прекп предметних катастарских 
парцеле 2029/2 и 2048/2 КП Крушчица нема евидентираних инсталација, кап ни према Увереоу 
РГЗ - Пдељеое за катастар впдпва Ужице (брпј: 956-01-307-6283/2019) пд дана 17.07.2019.гпдине 
увидпм у Кппију Катастарскпг плана впдпва прекп предметне катастарске парцеле 2030/1 КП 
Крушчица. 

2. Класа и намена пбјекта:  

Стубна трафпстаница 10/0,4 kv са припадајућим 10 kv ппдземним впдпм – Лпкални електрични 
надземни или ппдземни впдпви/Лпкалне електричне трансфпрматпрске станице и ппдтанице. 
Категприја пбјекта према захтеву је у складу са Правилникпм п класификацији пбјеката 
(„Службени гласник РС“ брпј 22/15) и припада категприји Г, класе 222410 (лпкални електрични 
надземни или ппдземни впдпви)  и 222420 (трансфпрматпрске станице и ппдстанице). 

3. Брутп ппвршина пбјеката за кпју се издају лпкацијски услпви: 

-Укупна брутп изграђена ппвршина стубне трафпстанице  је 3,15 м х 3,15 м= 9,92 м² 

-Укупна дужина трасе далекпвпда 10 KV (ппдземнп) је 40 м. 

-Местп прикључеоа је ппстпјећи далекпвпдни стуб 12/315, далекпвпда Прлпвача-Зимпоићи-
Гуреши. На пвпм стубу уградити растављач, и пд растављача дп будуће СТС 10/0,4 KV изградити 
каблпвски впд 10 KV ХНЕ 49-А 3х1х70 мм. Пптребнп је изградири нпву стубну трафпстаницу 10/0,4 
KV, 50 KVА на нпвпм АВ стубу, 11 м/1600. Мернп развпдни прман са трпфазним брпјилпм и 
лимитатприма 25 А/С, ппставити на стубну трафпстаницу. 

-Траса ппдземних впдпва ће бити прпписанп пбележена бетпнским стубићима. 

-Наппн напајаоа ппреме на лпкацији је 3 х 230/400 V, 50 Hz,  

-Укупна инсталисана снага је Pi=22,2 Kw,  

-Једнпвремена вршна снага је Pj=17,3 Kw, 

-Начин пплагаоа кабла је слпбпднп пплагаое у рпв, дубине 0,8 м и пдгпварајуће ширине, између 
два слпја ппстељице кабла пд песка, дебљина слпја пд пп 10 цм. За механичку заштиту кабла 
примеоен је PVC штитник кпји се ппставља изнад другпг слпја песка разастртпг прекп кабла. 
Ппштп каблпвска траса прплази регулисаним теренпм, изнад кабла се ппстављају једна 
уппзправајућа PVC трака на 0,4 м изнад кабла. 
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-Материјализација трафпстанице: Стубна трафпстаница. 

4. Ппдаци п правилима уређеоа и грађеоа:  

Предметнe катастарскe парцелe су пбухваћене Прпстпрним планпм ппштине Ариље ( „Службени 
гласник ппштине Ариље“ брпј 5/11). Предметне катастарске парцеле брпј 2030/1, 2029/2 и 2048/2 
КП Крушчица се налазе у зпни шумскпг земљишта. 

Правила грађеоа за електрпенергетску мрежу: 

-Пбјекти за смештај трафпстаница 10/0.4 кV мпгу бити ппдземни или надземни (мпнтажни или 
зидани). ТС 10/0.4 кV се мпгу градити у пквиру ппстпјећих пбјеката, на слпбпднпм прпстпру или на 
јавнпј ппвршини. 
-За државне путеве минимална удаљенпст електрпенергетских впдпва је 3,0 м пд крајое тачке 
пппречнпг прпфила - нпжице усека или насипа, или сппљое ивице путнпг канала за пдвпдоаваое 
(изузетнп ивице кплпвпза укпликп се тиме не ремети режим пдвпдоаваоа кплпвпза). 
-Укрштаое ппдземних електрпенергетских впдпва са државним путевима мпра се спрпвпдити 
искључивп механичким ппдбушиваоем исппд трупа пута, управнп на предметни пут у прпписанпј 
заштитнпј цеви, такп да минимална дубина предметних инсталација и заштитних цеви пд најниже 
гпрое кпте кплпвпза дп гпрое кпте заштитне цеви изнпси 1,35 - 1,50 м, у зависнпсти пд 
кпнфигурације терена. 
-У зпнама кпје представљају прпстпрнп-културнп-истпријску целину ТС 10/0,4 kV мпгу се градити 
уз пдпбреое надлежнпг Завпда за заштиту сппменика културе. 
-У зпнама зелених јавних ппвршина ТС 10/0,4 kV граде се кап ппдземни, а у изузетним случајевима 
кап приземни пбјекти. 
-Збпг спречаваоа негативнпг утицаја на живптну средину у случају хаварија услед изливаоа 
трансфпрматпрскпг уља, пптребнп је исппд трансфпрматпра изградити каде или јаме за скупљаое 
уља. 
-Трафп-станицама 10/0,4 kV (ппдземне, приземне или стубне) пптребнп је пбезбедити приступни 
пут минималне ширине 2,5 м дп најближе јавне сапбраћајнице за приступ теренскпг впзила. 
-За ппстављаое ТС 10/0,4 kV у ппстпјећи пбјекат пптребнп је прибавити сагласнпст власника, 
пднпснп кприсника станпва или ппслпвнпг прпстпра. За прислаоаое ТС 10/0,4 kV уз ппстпјећи 
пбјекат пптребнп је прибавити сагласнпст власника, пднпснп кприсника станпва или ппслпвнпг 
прпстпра чији се прпзпрски птвпри налазе на страни зграде уз кпју се ппставља ТС. 
-Укпликп се ТС 10/0,4 kV гради на јавнпј ппвршини у зпни раскрснице, оен пплпжај мпра бити 
такав да не угрпжава прегледнпст, безбеднпст и кпнфпр кретаоа свих учесника у сапбраћају. 
-Дп ТС 10/0,4 kV у блпкпвима индивидуалнпг станпваоа, зпнама привредне делатнпсти, 
приградским насељима, селима и зпнама викенд кућа за пдмпр мпгуће је изградити прикључне 1 
kV и 10 kV - електрпенергетске впдпвпде у виду ппдземних и надземних впдпва, а у блпкпвима 
претежнп кплективнпг станпваоа, мешпвитим блпкпвима, зпнама кпје представљају прпстпрнп-
културнп-истпријску целину и зпнама зелених јавних ппвршина, мпгуће је прикључне впдпве 
изградити самп у виду ппдземних електрпенергетских впдпва. 
-Типске пбјекте ппзиципнирати такп да се на најбпљи начин уклппе у пкплини амбијент. Кпд 
зиданих пбјеката избпрпм фасадних материјала, текстура и бпја максималнп се уклппити у 
пкплини амбијент. 
-Ппдземни електрпенергетски впдпви 1 kV и 10 kV пплажу исппд јавних ппвршина (исппд 
трптпарскпг прпстпра, изузетнп исппд кплпвпза сапбраћајница, исппд слпбпдних ппвршина, исппд 
зелених ппвршина) и сграђевинских парцела, уз сагласнпст власника, пднпснп кприсника. 
-Ппдземни електрпенергетски впдпви 1 kV и 10 kV ппстављају се у рпв минималне дубине 0,8 м, 
ширине у зависнпсти пд брпја каблпва (за један кабал ширине 0,4 м, а за пет каблпва ширине 
0,95м). Каблпви се пплажу у слпју ппстељице пд песка или ситнп зрнасте земље дебљине 0,2 м. 
-На свим местима где се мпгу пчекивати већа механичка напрезаоа тла или ппстпји евентуална 
мпгућнпст механичкпг пштећеоа каблпвских впдпва, електрпенергетски впдпвпди 1 kV и 10 kV 
пплажу се искључивп крпз каблпвску канализацију или крпз заштитне цеви. Каблпвска 
канализација се примеоује на прелазима исппд кплпвпза улица, путева, железничких пруга, 
кплских прплаза и др. 
-Надземни електрпенергетски вппдпви ппстављају се на стубпве. Стубпви се ппстављају на јавним 
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ппвршинама или на псталпм земљишту уз писану сагласнпст власника, пднпснп кприсника 
парцеле. 
НАППМЕНА: 

На прпстпру предвиђенпм за заштитни ппјас не мпгу се градити пбјекти и вршити радпви 
супрптнп сврси збпг кпје је ппјас усппстављен.  

Изузетнп се у заштитнпм ппјасу мпгу легализпвати/рекпнструисати пбјекти (делпви пбјеката) самп 
ппд услпвима и сагласнпшћу прганизације надлежне за инфраструктуру. 

У заштитнпм ппјасу дпзвпљава се изградоа других врста инфраструктуре уз услпве и сагласнпст 
надлежнпг предузећа и уз пбавезу ппштпваоа услпва укрштаоа и паралелнпг впђеоа впдпва. 

Устанпвљава се следећи пбпстрани заштитни ппјас трасе и пбјеката ппстпјећих и планираних 
инфраструктурних система на ппдручју Прпстпрнпг плана тп за далекпвпде 10 kV пп 3 м пд псе 
далекпвпда. 

Минималнп дпзвпљенп растпјаое при паралелнпм впђеоу са другим инсталацијама, изнпси: 

1. међуспбнп впдпвпд и канализација 0,4 м; 
2. дп електричних каблпва 0,5 м; 
3. дп телефпнских каблпва 0,5 м. 

Заштитни ппјас пкп главних цевпвпда изнпси најмаое пп 2,5м пд сппљне ивице цеви. У ппјасу 
заштите није дпзвпљена изградоа пбјеката, ни вршеое радои кпје мпгу загадити впду или 
угрпзити стабилнпст цевпвпда. 

При фпрмираоу грађевинских парцела максималнп уважити-прихватити ппстпјеће катастарске 
парцеле. Грађевинска парцела мпже се делити дп минимума утврђенпг пвим планпм. Минимална 
величина грађевинске парцеле изнпси 500 м2 изузев за следеће намене: 

-За трафпстанице – 50 м2 
5. Услпви за прпјектпваое и прикључеое на инфраструктуру 

Услпви ел. енерг. мреже:  

              ОДС "ЕПС Дистрибуција" ДОО Бепград, Регипнални центар Електрпсрбија, Огранак 
Електрпдистрибуција Ужице, Ппгпн Ариље (брпј предмета: 8M.1.0.0.-D-09.16.-2318511-19) пд 
дана 06.08.2019. гпдине дпнпси услпве за укрштаое и паралелнп впђеое за изградоу СБТС 10/0,4 
кV И 10 кV КАБЛПВСКИ ВПД, КРУШЧИЦА, БИЉЕГА бб, Прлпвача парцеле брпј 2029/2 и 2030/1, КП 
Крушчица. 

На датпј лпкацији ппстпје електрпенергетски пбјекти кпји се укрштају или паралелнп впде са 
планиранпм траспм 10кV КАБЛПВСКИ ВПД и СБТС 10/0,4 кV, КРУШЧИЦА, БИЉЕГА бб, Прлпвача 
парцела брпј 2029/2 и 2030/1, КП Крушчица, а власништвп су „ЕПС Дистрибуција“ д.п.п. Бепград, 
Пгранак Електрпдистрибуција Ужице.  

За пптребе прикључеоа Радип базне станице  у издатим услпвима за прпјектпваое и прикључеое 
брпј Д.09.16.-341880-18 пд 01.12.2018 гпд. предвиђена је изградоа СБТС 10/0,4 кV „ВИП 
Крушчица“ (250/50 кВА),  и оенпг наппјнпг 10 кV кабл. впда, штп представља деп прикључка сампг 
пбјекта. 

Прикључак ТС је предвиђен изградопм каблпвскпг впда 10 кV ХНЕ 49А 3х1х70 мм², пд растављача 
СН стуба 12/315 (у траси дв-а Прлпвача – Зимпоићи - Гуреши), дп будуће СТС 10/0,4 кV дужине 15 
(40 м).  Будућа ТС је деп прикључка АНТЕНСКПГ СТУБА СА РАДИП-БАЗНПМ СТАНИЦПМ, са 
мереоем на нискпм наппну 0,4 кV, са пптребнпм максималнпм једнпвременпм снагпм 17,25 кW. 

Наппјни 10 кВ кабл. впд, СБТС 10/0,4 кV, мерни прман са мерним уређајем су власништвп ПДС.  

Местп разграничеоа власништва ПДС-а и странке  је мерни прман, иза мернпг уређаја. 

Пстали услпви кпје је странка пбавезна да пбезбеди за извпђеое прикључка: 

Пбезбедити сталан и несметан прилаз и приступ ТС, уз фпрмираое приступнпг пута (за камипнски 
прилаз) и пдгпварајућег манипулативнпг прпстпра.  
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Решити импвинскп-правне пднпсе везанп за изградоу прикључка. Прибавити пдгпварају}у 
прпјектну дпкументацију, све пптребне сагласнпсти за изградоу ТС 10/0,4кV и наппјнпг 10 кV кабл. 
впда. 

1.Инвеститпр је у пбавези да ппштује следеће: 

Пптребнп је исппштпвати Техничку преппруку ЕПС брoj1а, брoj 3 и пстале техничке преппруке, 
Правилник п техничким нпрмативима за ппгпн и пдржаваое електрпенергетских ппстрпјеоа и 
впдпва (Службени лист СРЈ", бр. 41/93), Правилник п техничким нпрмативима за заштиту 
нискпнаппнских мрежа и припадајућих трансфпрматпрских станица ("Службени лист СФРЈ", бр. 
13/78, "Службени лист СРЈ", бр. 37/95),  Закпн п планираоу и изградои и Закпн п енергетици. 

МЕЂУСПБНП ПРИБЛИЖАВАОЕ И УКРШТАОЕ ЕНЕРГЕТСКИХ КАБЛПВА (Техничка преппрука бр.3- 
тачка 18):    

Међуспбни размак НН и СН енергетских каблпва при паралелнпм впђеоу у истпм каблпвскпм 
рпву пдређује се на пснпву дпзвпљенпг струјнпг пптерећеоа (тачка и табела 24.9а), примеоене 
каблпвске ппстељице и брпја каблпва, али не сме да буде маои пд 0,07 м (сл.10.8в, тачка и табела 
24.5). Пптребнп је да се пбезбеди да се у рпву каблпви међуспбнп не дпдирују, дуж целе трасе се 
између каблпва ппставља низ ппека, кпје се мпнтирају насатице на међуспбнпм размаку пд 1 м. 
Пплагаое у исти рпв најмаое два кабла 110 kV, кап и пплагаое више НН и/или СН каблпва у више 
нивпа (на пример: на изласку из трансфпрматпрске станице) мпра ппсебнп да се анализира 
(прпјектује). 

 Исппштпвати и пстале услпве кпји се пднпси на приближаваое и укрштаое енергетских каблпва са 
псталим инсталацијама (впдпвпд, канализација, телекпмуникаципни каблпви и др.), путем и 
псталп. 
2.1.Хпризпнтална удаљенпст енергетскпг кабла и електрпнских кпмуникација мпра изнпсити 
најмаое 0,5 м за каблпве 1kV и 10kV.       
2.2 Укрштаое  енергетскпг кабла и впдпва електрпнских кпмуникација врши са на  вертикалнпм 
размаку пд најмаое 0,5 м.  
Впдпви електрпнске кпмуникације се на месту укрштаоа  ппстављају изнад енергетскпг    кабла. 
Угап укрштаоа пп правилу треба да је штп ближи 90˚. 
2.3. Укпликп не мпгу да се ппстигну размаци према тачкама 1.1. и 1.2, на тим местима  енергетски    
kабл  мпра бити пплпжен у заштитну цев, али и тада  размак не сме  да буде маои пд 0,3 м.  
2.4. Заштитне цеви, пластични штитници, сигналне траке и каблпвске пзнаке се не смеју  
уништавати  и мпрају се вратити у првпбитни пплпжај. 
2.5 . Инвеститпр је у пбавези да заштити ппстпјеће каблпвске впдпве у складу са пдредбама  
Правилника п техничким нпрмативима за електрпенергетска ппстрпјеоа  називнпг наппна изнад 
1000 V („Службени лист СФРЈ“, бр. 4/1974 и 13/1978 ). 
2.  Дпдатни услпви за извпђеое радпва на изградои пбјекта 

2.1.Грађевинске радпве у неппсреднпј близини електрпенергетских пбјеката вршити ручнп, без 
упптребе механизације и уз предузимаое свих пптребних мера заштите. 

2.2.Најкасније псам дана пре ппчетка билп каквих радпва у близини електрпенергетских пбјеката 
инвеститпр је у пбавезни да се у писанпј фпрми пбрати Служби за припрему и надзпр пдржаваоа 
"ЕПС Дистрибуција“ д.п.п. Бепград, Пгранак Електрпдистрибуције Ужице, у кпме ће навести датум 
и време ппчетка радпва, пдгпвпрнп лице за извпђеое радпва и кпнтакт телефпн.    

2.3.Пбавезује се инвеститпр да укпликп приликпм извпђеоа радпва наиђе на ппдземне 
електрпенергетске пбјекте, пдмах пбавести Службу за припрему и надзпр пдржаваоа "ЕПС 
Дистрибуција“ д.п.п. Бепград, Пгранак Електрпдистрибуције Ужице. 

2.4.У случају пптребе за измештаоем електрпенергетских пбјеката мпрају се пбезбедити 
алтернативне трасе и инфраструктурни кпридпри уз претхпдну сагласнпст „ЕПС Дистрибуција“ 
д.п.п. Бепград, Пгранак Електрпдистрибуције Ужице. Трпшкпве ппстављаоа електрпенергетскпг 
пбјекта на другу лпкацију, кап и трпшкпве градое, у складу са чл.217. Закпна п енергетици 
(„Сл.гласник РС“ бр. 145/14), снпси инвеститпр пбјекта збпг чије изградое се врши измештаое. 

3.  Пви Услпви имају важнпст 12 месеци пд дана издаваоа. 
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4. Укпликп настану прпмене кпје се пднпсе на ситуацију трасе-лпкације предметнпг пбјекта, 
инвеститпр је у пбавези да прпмене пријави и затражи издаваое нпвих услпва. 

5. Услпви за укрштаое и паралелнп впђеое са пвереним ситуацијама мпрају бити у садржају  
прпјектене дпкументације. 

6. За неуважаваое билп кпјег пд наведених услпва инвеститпр снпси пуну пдгпвпрнпст. 

Услпви пдељеоа за инвестиције, јавне набавке и развпје прпјекте: 

          Одељеое за инвестиције, јавне набавке и развпјне прпјекте Општинске управе ппштине 
Ариље (брпј предмета: УПП УПП 48/19) пд дана 23.07.2019.гпдине издаје следеће: 

1.Пбјекат: Лпкални електрични надземни или ппдземни впдпви /Лпкалне трансфпрматпрске 
станице и ппдстанице.Стубна трафпстаница 10/0,4 кв на К.П. 2030/1, К.П. Крушчица и 
нискипнаппнским ппдземним впдпм 0,4кв на К.П.2029//2, 2030/1, К.П. Крушчица за напајаое 
лпкације КГ3405_01_ УЕ Крушчица на.кат,пар.бр. 2048/2 у КП Крушчица  

2.Пбјекат кпји се гради је ппдземни линијски пбјекат класе Г-лпкални електрични впдпви, лпкалне 
трансфпрматпрске станице и ппдстанице; класификаципна пзнака је 222410/222420. Ширина 
заштитнпг ппјаса у кпме не мпгу да се ппдижу далекпвпди и стубне трафп-станице кпд укрштаоа 
далекпвпда са ппштинским и некатегприсаним путем изнпси најмаое висину стуба далекпвпда, 
пднпснп стубне трафп-станице, а кпд паралелнпг впђеоа најмаое 10 метара пд границе путнпг 
ппјаса ппштинскпг и некатегприсанпг пута (члан 19. став 2 ппштинске Пдлуке п путевима 01 брпј 
020-25/09 пд 31.03.2009. гпдине).  

3.Рпв за пплагаоа кабла мпра бити удаљен најмаое 3,5 м' ( пд пспвинe ппстпјећeих путева I и II 
реда) и на најмаопј дубини пд 1 м', дпк би се прелази прекп пута извршип искључивп са 
ппдбушиваоем трупа кплпвпза. Затрпаваое рпва извести у свему према нпрмама предвиђеним за 
пву врсту радпва. Сви радпви кпји се извпде мпрају се извести такп да не пштете ппстпјећи пут. 
Услпви за прпјектпваое издати су у складу са члан 17. став 2 ппштинске Пдлуке п путевима 01 брпј 
020-25/09 пд 31.03.2009. гпдине.  

4.Прикључак на пут је ппсредан прекп парцела кпје нису у надлежнпсти пвпг пдељеоа такп да 
ппднпсилац захтева мпра решити све импвинскп правне пднпсе и снпсити све еветуалне штете 
настале приликпм извпђеоа радпва на ппстављаоу впда.  

Приликпм прикључка на пут ппднпсилац захтева ни у чему не сме ппреметити ппстпјеће стаое на 
терену такп да се пбавезује да евентуалнп све штете исправи п свпм трпшку.  

Услпви су у складу са издатим услпвима ROP-ARI-27902-LOC- 2/2018 пд 3.12.2018. гпдине 

6. Ппдаци п ппстпјећим пбјектима кпје је пптребнп уклпнити пре грађеоа: 

Увидпм у захтев и Идејнп решеое дпстављенп уз захтев, нису назначени пбјекти за уклаоаое. 

7. Рпк важеоа лпкацијских услпва: 

Лпкацијски услпви важе две гпдине пд дана издаваоа или дп истека важеоа грађевинске дпзвпле 
издате у складу са тим услпвима, за катастарску парцелу за кпју је ппднет захтев. 

8. Ппсебни услпви: 
     -За дпбијаое Решеоа п пдпбреоу извпђеоа радпва, ппред електрпнскпг захтева пптребнп је 
дпставити пптребну дпкументацију  у складу са чланпм 28. Правилника п ппступку спрпвпђеоа 
пбједиоене прпцедуре електпрнским путем – „Службени гласник РС“ 113/2015, 96/2016, 
120/2017) и чланпм 145. Закпна п планираоу и изградои ("Службени гласник РС" брпј 72/2009, 
81/2009 – испр. 64/2010 – пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – пдлука УС, 50/2013 – пдлука УС, 
98/2013 – пдлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019).  
    -Схпднп члану 69. Закпна п планираоу и изградои („Слу("Службени гласник РС" брпј 72/2009, 
81/2009 – испр. 64/2010 – пдлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 – пдлука УС, 50/2013 – пдлука УС, 
98/2013 – пдлука УС, 132/2014 и 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019), пбјекти 
трансфпрматпрских стница (10/0,4 kv) мпгу се градити на ппљппривреднпм земљишту, без пбзира 
на катастарску класу ппљппривреднпг земљишта, кап и на шумскпм земљишту без пптребе 
прибављаоа сагласнисти министарства надлежнпг за ппслпве ппљппривреде. 
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ЗАМЕНИК НАЧЕЛНИКА 
ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ 

 
РУЖИЦА НИКОЛИЋ ВАСИЛИЋ 

     -Приликпм ппднпшеоа захтева за издаваое Решеоа п извпђеоу радпва, службенпст прпласка 
наведених парцела дп прве јавне сапбраћајне ппвршине мпра бити спрпведена у Републичкпм 
гепдетскпм завпду. 
     -Пбавеза инвеститпра да у пптпуснпсти исппштује услпве пд имапца јавних пвлашћеоа.  

Услпви заштите пд ппжара 

При прпјектпваоу планираних радпва, прпјектанти су дужни да се придржавају важећих прпписа и 
нпрматива прптиппжарне заштите пбјеката и насеља. Ради заштите пд ппжара планираним 
пбјектима је неппхпднп пбезбедити приступне путеве за прптивппжарна интервентна впзила, а 
пбјекте извести такп да се првенственп пнемпгући ширеое евентуалнпг ппжара. 

Заштита пд земљптреса: 

Ппдручје Прпстпрнпг плана ппштине Ариље се налази у сеизмичкпј зпни 8 степена МКС. 
Сеизмички хазард у пвпј категприји терена изнпси I=80 MSK-64. 

Пснпвне смернице кпје треба примеоивати су следеће: 

- пбавезна примена важећих сеизмичких прпписа при рекпнструкцији ппстпјећих и 
изградои нпвих пбјеката; 

- пбезбедити дпвпљнп слпбпдних ппвршина кпје прпжимају урбане структуре а ппсебнп 
впдити рачуна п системима изградое, габаритима, спратнпсти, лпцираоу и фундираоу 
пбјеката. 

Елабпрат енергетске ефикаснпсти за зграде израђен према прпписима п енергетскпј ефикаснпсти 
зграда. 

Сви пптребни елабпрати и студији уз прпјекат за грађевинску дпзвплу прилажу се у складу са 
чланпм 58. Правилника п садржини, начину и ппступку израде и начину вршеоа кпнтрпле 
техничке дпкуметације према класи и намени пбјеката. 

Геплпшке карактеристике: за пву лпкацију нема детаљних истражних радпва. Пбавеза 
инвеститпра је да изврши испитиваое терена пре израде техничке дпкументације. 

 
Ппука п правнпм средству: 

На издате лпкацијске услпве мпже се ппднети пригпвпр надлежнпм Ппштинскпм већу у рпку пд 
три дана пд дана дпстављаоа лпкацијских услпва. 

ПРИЛОЗИ: 

Саставни деп лпкацијских услпва је графички прилпг - Идејнп решеое прилпженп пд стране 
ппднпсипца захтева и услпви дпбијени пд јавних пвлашћеоа. 

 
 
 

ОПШТИНА АРИЉЕ 
- Општинска управа – 

Брпј предмета: ROP-АRI-27902-LOC-5/2019 
LU-20/19 ,  09.08.2019.гпд. 

 
 
 
 

 
 

 


